
 

令和６年度 水質検査計画 

 

 

水質検査計画とは 

 水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するため水質検査の項目、検査頻度を定めたものです。 

 豊浦町では、改正水道法を遵守し適正化・透明性を確保するために検査項目、検査頻度を明記し

た水質検査計画を策定いたしました。 

水道法で定められた水質基準を遵守し、安全でおいしい水の供給に努めてまいります。 

 

 

 

１．基本方針 

２．水道事業の概要 

３．水源の状況及び原水、浄水の水質状況 

４．水質検査項目及び検査頻度 

５．採水場所 

６．臨時の水質検査 

７．水質検査の方法及び実施状況の確認 

８．試料の採取及び運搬 

９．水質検査計画と水質検査結果の公表 

１０．水質検査結果の評価及び水質検査計画の見直し 

１１．関係者との連携 
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１ 基本方針 

 採水地点及び検査項目及び検査頻度は、水道法施行規則第１５条第１項に従い行います。 

（１）採水地点 

水質基準が適用される給水栓（蛇口）の他、浄水場流入地点（原水）とします。 

（２）検査項目 

水道法で検査が義務付けられている水質基準項目とします。 

 

２ 水道事業の概要 

（１）給水状況 

市街地区簡易水道 

 給水区域 給水人口 給水戸数 
計画一日 

最大給水量 

一日最大給水

量(４年度) 

一日平均給水

量(４年度) 

低区配水池 

海岸町、幸町、

浜町、旭町の

一部、東雲町

の一部、船見

町の一部 

1,673 人 763 戸 1,004 ㎥ 877.3 ㎥ 697.7 ㎥ 

高区配水池 

船見町、東雲

町、浜町の一

部、旭町の一

部 

816 人 372 戸 816 ㎥ 557.5 ㎥ 471.8 ㎥ 

超高区配水池 

船見町の一

部、東雲町の

一部 

248 人 113 戸 167 ㎥ 451.4 ㎥ 391.7 ㎥ 

東雲配水池 東雲町の一部 14 人 6 戸 39 ㎥ 34.1 ㎥ 23.1 ㎥ 

船見配水池 

船見町の一

部、東雲町の

一部 

37 人 16 戸 13 ㎥ 30.7 ㎥ 15.7 ㎥ 

桜配水池 桜 101 人 46 戸 55 ㎥ 163.1 ㎥ 61.1 ㎥ 

 

大岸地区簡易水道 

 給水区域 給水人口 給水戸数 
計画一日 

最大給水量 

一日最大給水

量(４年度) 

一日平均給水

量(４年度) 

第１配水池 大岸 332 人 151 戸 227 ㎥ 161.4 ㎥ 127.5 ㎥ 

第２配水池 
大岸、豊泉の

一部 
187 人 85 戸 104 ㎥ 129.4 ㎥ 90.2 ㎥ 

第３配水池 
大岸、豊泉の

一部 
19 人 8 戸 11 ㎥ 48.6 ㎥ 21.8 ㎥ 

 

 

 



礼文華地区簡易水道 

 給水区域 給水人口 給水戸数 
計画一日 

最大給水量 

一日最大給水

量(４年度) 

一日平均給水

量(４年度) 

第１配水池 礼文華 299 人 136 戸 212 ㎥ 163.2 ㎥ 121.2 ㎥ 

第２配水池 礼文華 41 人 18 戸 55 ㎥ 45.8 ㎥ 24.3 ㎥ 

 

大和地区簡易水道 

 給水区域 給水人口 給水戸数 
計画一日 

最大給水量 

一日最大給水

量(４年度) 

一日平均給水

量(４年度) 

大和配水池 大和 183 人 65 戸 114 ㎥ 80.3 ㎥ 59.0 ㎥ 

美和配水池 美和 48 人 19 戸 17 ㎥ 122.4 ㎥ 126.5 ㎥ 

山梨配水池 山梨 41 人 15 戸 19 ㎥ 14.6 ㎥ 10.8 ㎥ 

 

桜専用水道 

 給水区域 給水人口 給水戸数 
計画一日 

最大給水量 

一日最大給水

量(４年度) 

一日平均給水

量(４年度) 

 洞爺湖町清水 ― ― 1,000 ㎥ 559.0 ㎥ 112.2 ㎥ 

 

（２）浄水施設概要 
事業名称 施設名称 水源名 浄水処理方法 

市街地区簡易水道 浜町配水ポンプ場 
市街地区水源№１（浅井戸） 次亜塩素酸ナトリウム 

市街地区水源№２（浅井戸） 次亜塩素酸ナトリウム 

大岸地区簡易水道 大岸第１ポンプ場 大岸地区水源（深井戸） 次亜塩素酸ナトリウム 

礼文華地区簡易水道 礼文華ポンプ場 礼文華地区水源（深井戸） 次亜塩素酸ナトリウム 

大和地区簡易水道 美和接合井 
大和地区水源 取水井（貫別川水系壮滝別川

支流千葉川） 
次亜塩素酸ナトリウム 

桜専用水道 桜専用水道ポンプ場 
№１井戸（浅井戸） 

次亜塩素酸ナトリウム 
№２井戸（深井戸） 

 

３ 水道の原水及び水道水の状況 

（１）原水の状況（地下水／深井戸／浅井戸／河川） 

   概ね良好な水質を維持しており、降雨時等の影響もなく、クリプトスポリジウムの指標とな

る大腸菌及び嫌気性芽胞菌は検出されておりません。 

 

（２）浄水の状況 

   概ね良好な状態にあり、一部で水質基準値の２０％を超過しておりますが、基準値を超過す

る結果は認められません。 

 

留意点 

使用薬剤として次亜塩素酸ナトリウムを使いますが、温度による劣化を起こすため保管環境には

細心の注意をはらい、必要最小限の購入を行い薬品の劣化防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 水質検査項目及び検査頻度 

（１）浄水の検査頻度 

水道法施行規則第１５条第３項３号の準じ、安全確認のため年１回の基準５１項目検査の検

査を実施し(別紙１参照)水質状況の確認を実施します。    

省略不可能項目として、基準９項目検査（一般検査、大腸菌、塩化物イオン、有機物（全有

機炭素量（ＴＯＣ））、ｐＨ、味、臭気、色度、濁度）を毎月。 

消毒副生成物１２項目検査（シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロ

ロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢

酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド）及び、基準値の２０％を過し

ている項目を３ヶ月に１回検査を行います。 

   そのほか、１日１回行う項目（色、濁り、消毒の残留効果）についても検査を実施します。 

   検査回数・検査時期の詳細に関しては別紙 2・別紙 3 に添付します。 

  

（２）原水の検査頻度 

   水道法に定められている３９項目（消毒副生成物１１項目（シアン化物イオン及び塩化シア

ンを除く）及び味を除く）を年１回検査を行います。 

   「クリプトスポリジウム等検査指針」に従い、過去の検出実績、施設の設備状況に応じクリ

プトポリジウム指標菌検査（大腸菌・嫌気性芽胞菌）を実施します。 

 

（３）水質管理目標設定項目 

   今年度の水質管理目標設定項目の水質検査の実施の予定はありません。基準項目において基

準値以内の検査結果が出ており、今後は検査結果内容により再度判断いたします。但し、農薬

類については今後の水源周縁の状況を勘案し年度毎に再考いたします。 

 

５ 採水地点 

市街地区簡易水道 
浄水 

低区配水池：豊浦浄化センター給水栓（字浜町５４番地１） 

桜配水池：（有）アド・ワンファーム給水栓（字桜４０８番地１） 

原水 浜町配水ポンプ場 

大岸地区簡易水道 
浄水 

第１配水池：大岸小学校給水栓（字大岸９１番地１） 

第３配水池：大岸第２ポンプ場給水栓（字豊泉２５９番地２） 

原水 大岸第１ポンプ場 

礼文華地区簡易水道 
浄水 

第１配水池：礼文華小学校給水栓（字礼文華１６９番地） 

第２配水池：江刺家花園給水栓（字礼文華３９０番地１４） 

原水 礼文華ポンプ場 

大和地区簡易水道 
浄水 

大和配水池：大和浄化センター給水栓（字大和７２番地１３） 

山梨配水池：山梨ポンプ場給水栓（字山梨２３４番地１８６） 

原水 美和接合井 

桜専用水道 
浄水 ザ・ウィンザーホテル洞爺給水栓（洞爺湖町字清水） 

原水 桜専用水道ポンプ場 

 

６ 臨時の水質検査 

 臨時の水質検査は次のような場合に行います。 

（１）水源が著しく悪化したとき。 

（２）水源に異常があったとき。 

（３）水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。 

（４）浄水過程に異常があったとき。 

（５）配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。 

（６）その他特に必要があると認められるとき。 

（７）住民から水質検査の要求があったとき。 

 



 

７ 水質検査の方法及び実施状況の確認 

 定期、臨時の水質検査は、水道法２０条第３項に規定する厚生労働大臣の登録を受けている機関

で行い。確認事項として、契約時に外部精度管理及び内部精度管理を実施している証明の提出を受

け、一定の条件を満たしている下記機関で行い、検査結果を検査成績書にて報告を受け結果の確認

を行います。 

 

委託先：厚生労働省登録番号２９番 

〒０６２－０９３１ 

札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号 

一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター 

TEL:011-824-1348  FAX:011-824-1627 

 

８ 試料の採取及び運搬 

（１）試料の採取方法 

   試料の採水は検査機関が行い、指定された採水方法により試料容器に採水し、採水日、採水

地点、採水者、天候、気温、水温、残留塩素等を記録し試料の保冷が出来る運搬容器に収容封

印します。 

  

（２）試料の運搬方法 

   試料の運搬は、あらかじめ決められた運搬地点より検査機関が所定の時間内に検査に着手で

きるよう速やかに搬送します。 

 

９ 水質検査の公表 

  水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果は町ホームページで公表します。 

 

10 水質検査結果の評価及び水質検査計画の見直し 

各水道事業及び水道系統ごとに各検査項目の最大値を水質基準と比較し、翌年度の水質検査計画

に検査項目、検査頻度を反映します。 

 

11 関係者との連携 

水道水の安全を確保するため、保健所、（一財）北海道薬剤師会公衆衛生検査センターと連絡、

調整を行い、水質保全に努めます。 


